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DETALLE DE LA SOLERA

ESCALA: 1/100
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HA 25 B 16.6 Estadi. 1.50

Normal 1.15Aenor434500B-500-S

DESIGNACION

BARRAS CORRUGADAS

IGUAL EN TODA LA OBRA
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CONTROL DE EJECUCION

IGUAL EN TODA LA OBRA: NORMAL

Observaciones : -Si se hormigona contra el terreno el recubrimiento lateral de zapatas,

-Si se hormigona contra encofrado u hormigón de limpieza rige el
o cualquier otro elemento será de 70mm.

recubrimiento establecido en la tabla.
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CONTROL DE EJECUCION

IGUAL EN TODA LA OBRA: NORMAL

Observaciones : -Si se hormigona contra el terreno el recubrimiento lateral de zapatas,

-Si se hormigona contra encofrado u hormigón de limpieza rige el
o cualquier otro elemento será de 70mm.

recubrimiento establecido en la tabla.
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CONTROL DE EJECUCION

IGUAL EN TODA LA OBRA: NORMAL

Observaciones : -Si se hormigona contra el terreno el recubrimiento lateral de zapatas,

-Si se hormigona contra encofrado u hormigón de limpieza rige el
o cualquier otro elemento será de 70mm.

recubrimiento establecido en la tabla.
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CONTROL DE EJECUCION

IGUAL EN TODA LA OBRA: NORMAL

Observaciones : -Si se hormigona contra el terreno el recubrimiento lateral de zapatas,

-Si se hormigona contra encofrado u hormigón de limpieza rige el
o cualquier otro elemento será de 70mm.

recubrimiento establecido en la tabla.
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CONTROL DE EJECUCION

IGUAL EN TODA LA OBRA: NORMAL

Observaciones : -Si se hormigona contra el terreno el recubrimiento lateral de zapatas,

-Si se hormigona contra encofrado u hormigón de limpieza rige el
o cualquier otro elemento será de 70mm.

recubrimiento establecido en la tabla.
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IGUAL EN TODA LA OBRA

Limite elástico
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(fyk) N/mm2

20 IIa 300.50 275

HA 25 B 16.6 Estadi. 1.5020 500.50 325

CONTROL DE EJECUCION

IGUAL EN TODA LA OBRA: NORMAL

Observaciones : -Si se hormigona contra el terreno el recubrimiento lateral de zapatas,

-Si se hormigona contra encofrado u hormigón de limpieza rige el
o cualquier otro elemento será de 70mm.

recubrimiento establecido en la tabla.



Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 9 mm

Dimensiones Placa = 550x550x25 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N27=N29=N31=N33=N35=N88=N92=N96=N100=N104=N107
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Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 11 mm

Dimensiones Placa = 450x450x20 mm ( S275 )
Pernos = 12Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N25=N49
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Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 11 mm

Dimensiones Placa = 450x450x20 mm ( S275 )
Pernos = 12Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N25=N49

95 260 95
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Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 9 mm

Dimensiones Placa = 550x550x25 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N27=N29=N31=N33=N35=N88=N92=N96=N100=N104=N107

145260145

1
4
5

2
6
0

1
4
5

5
5
0

550

2
3
5

2
3
5

5
5
0

125

1
5
0

5
0

Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 8 mm

Dimensiones Placa = 550x550x22 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N37=N39=N41=N43=N45=N86=N90=N94=N98=N106
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Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 8 mm

Dimensiones Placa = 450x450x18 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N73=N74=N75=N76=N77=N78=N163=N164=N415=N418
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Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 9 mm

Dimensiones Placa = 550x550x20 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N366=N367=N368=N369=N370=N371=N372=N373=N374=N375=N376=N377=N378

155 240 155
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Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 8 mm

Dimensiones Placa = 550x550x22 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N397
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Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 6 mm Espesor: 6 mm

Dimensiones Placa = 450x450x22 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N411

105 240 105
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Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

150

Espesor: 9 mm

Dimensiones Placa = 550x550x25 mm ( S275 )
Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N27=N29=N31=N33=N35=N88=N92=N96=N100=N104=N107

Orientar anclaje al centro de la placa

Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 5 mm Espesor: 8 mm

Dimensiones Placa = 450x450x22 mm ( S275 )
Pernos = 12Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N12=N47
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Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Espesor: 11 mm

Dimensiones Placa = 450x450x20 mm ( S275 )
Pernos = 12Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N25=N49

95 260 95
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DETALLE DE CORREA DE FACHADA-DÁRSENAS (CF-200X3)

DETALLE DE CORREA DE CUBIERTA-DÁRSENAS (CF-275X4)
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Esquema de planta
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IPE 400
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DETALLE 2 : UNIÓN DINTEL-PILAR

Esquema de planta
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SECCIÓN A-A'
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DETALLE 14: UNIÓN PILARILLO-DINTEL

CORREAS CF-200 X 3

Esquema de planta
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 TIRANTILLAS Ø 14 mm
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95700 mm

TIRANTILLAS Ø 14 mm

IPE 400

CORREAS CF-200 X 3

DETALLE 1: UNIÓN DINTEL-PILAR

DETALLE 3: UNIÓN CRUZ DE SAN ANDRES PARA Ø 14 mm

Esquema de planta

AA'



IPE 330

TIRANTILLAS Ø 20 mm
CORREAS CON   PRESILLAS

IPE 330
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TIRANTILLAS Ø 20 mm

CORREAS CF-200 X 3

DETALLE 4: UNIÓN CRUZ DE SAN ANDRES DE Ø20 mm

Esquema de planta
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DETALLE 3: UNIÓN CRUZ DE SAN ANDRES DE Ø1 4 mm
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DETALLE DE CORREA DE CUBIERTA-VOLADIZO (CF 250 X4)
DETALLE DE CORREA DE CUBIERTA-AUXILIAR (CF-250X3)

DETALLE DE CORREA DE FACHADA-AUXILIAR (CF-200X4)
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DETALLE 13: UNIÓN PILARILLO DINTEL

DETALLE 12: UNIÓN DINTEL-PILAR

DETALLE 8: UNIÓN DE DINTELES CON PILAR

Esquema de planta
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B'B
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DETALLE 3: UNIÓN CRUZ DE SAN ANDRÉS Ø14 mm
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CORREAS CF-250 X 4

CF-200 X 3

DETALLE 11:  UNIÓN DINTEL VIGA

DETALLES 10: UNIÓN DINTEL-PILAR

DETALLE 9: UNIÓN DINTELES-PILAR

DETALLE 4: UNIÓN CRUZ DE SAN ANDRES DE Ø20 mm

DETALLE 4: UNIÓN DE CRUZ DE SAN ANDRES Ø20 mm
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DETALLE 1
DETALLE 2

DETALLE 3 DETALLE 4

DÁRSENAS DÁRSENAS



DETALLE 5

DETALLE 7

DETALLE  6

DETALLE 5 DETALLE 6 DETALLE  7



DETALLE 8 DETALLE 9 DETALLE 10

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR



DETALLE 11 DETALLE 12

DETALLE 13 DETALLE 14

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

DÁRSENAS



Esquema de planta
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CORTE B-B'

CORTE A-A'
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MURO CORTINA 600 X 252 mm MURO CORTINA 600 X 252 mm

PUERTA EDIFICIO AUXILIAR PUERTA EMERGENCIA DÁRSENAS



Ø 40 mm

Ø 20 mm

Ø 40 mm

Ø 20 mm

Ø 40 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mmØ 20 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 100 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 60 mm

Red de distribución
agua potable

Llave de toma en carga

Llave de paso con

grifo de vaciado

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno

Llave de asiento de

paso inclinado

Filtro

Contador general

ESQUEMA DE LA PLANTA



Pdte 1%

Pdte 1%

Ø 50 mm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 40 mm

Ø 40 mm

Ø 300 mmØ 100 mm

Ø 200 mm

Ø 50 mm

Pdte 1%

Ø 50 mm

-23 mm

-100 mm

-500 mm

-500 mm-100 mm

Pdte 1%

Pdte 1%

Ø 40 mm

Ø 40 mm

Arqueta gral. a.residualesDesagüe de aparato Arqueta de a.residuales

Conexión a la red

ESQUEMA DE LA PLANTA
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